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ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία 

Υπογραφή/Σφραγίδα υπηρεσίας 

Τίτλος σχεδίου

Φάση μελέτης

Κλίμακα

Αριθμός σχεδίου

Μελετητές Έργου

Κλείδα

Θέση Έργου

Έργο

Κύριος Έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΥΡΑΦΗ
Αρχιτέκτων μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

IOYNΙΟΣ 2022

Στατική μελέτη

Μηχανολογική μελέτη
ΣΤYΛΙANΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τοπογραφική μελέτη ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υπογραφή/Σφραγίδα μηχανικού 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΕΠ2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1:50
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Αποστράγγιση σωλήνα 
δοκιμής εντός υδρορροής

Αποστράγγιση σωλήνα 
δοκιμής εντός υδρορροής
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ΚΕΦΑΛΗ SPRINKLER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2΄΄ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PENDENT

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΒΑΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 Kg

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12Kg

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΡΟΥΝΟ

ΑΝΤΛΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ SPRINKLERS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ε

FC

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΡΟΥΝΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ)

6 Kg 

12 Κg

5 Κg

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΘΡΑΚΟΣ (CO2) 5Kg

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12Kg ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

K=80, 68°C

K=80, 68°C

ΚΕΦΑΛΗ SPRINKLER  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2΄΄ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PENDENT

4"

4"

3"

6 Kg 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
Pa6kg ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

4" ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
OΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ


