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ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία 

Υπογραφή/Σφραγίδα υπηρεσίας 

Τίτλος σχεδίου

Φάση μελέτης

Κλίμακα

Αριθμός σχεδίου

Μελετητές Έργου

Κλείδα

Θέση Έργου

Έργο

Κύριος Έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΥΡΑΦΗ
Αρχιτέκτων μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

IOYNΙΟΣ 2022

Στατική μελέτη

Μηχανολογική μελέτη
ΣΤYΛΙANΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τοπογραφική μελέτη ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υπογραφή/Σφραγίδα μηχανικού 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
-

ΙΚ7

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Α.Π
Γενικός Πίνακας

ΑΝ.Π
Πίνακας Αντλιοστασίου

Λ.Π
Πίνακας Θέρμανσης

ΚΕ.Π
Πίνακας Κοινόχρηστης Αίθουσας

ΓΑ.Π
Γενικός Πίνακας  Α' Βρεφ/κού

ΜΑ.Π
Πίνακας Κίνησης Ανελκ/ρα Α_Βρεφ.

ΜΑ1.Π
Πίνακας Φωτισμού Ανελκ/ρα Α_Βρεφ.

ΥΔΑ.Π
Πίνακας Υδρ/σίου Α' Βρεφ/κού

ΥΑ.Π
Πίνακας Υπογείου Α' Βρεφ/κού

0Α.Π
 Πίνακας Ισογείου Α' Βρεφ/κού

1Α.Π
Πίνακας Α Ορόφου Α' Βρεφ/κού

ΓΒ.Π
Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κού

ΜΒ.Π
Πίνακας Κίνησης Ανελκ/ρα Β_Βρεφ.

ΜΒ1.Π
Πίνακας Φωτισμού Ανελκ/ρα Α_Βρεφ.

ΥΔΒ.Π
Πίνακας Υδρ/σίου Β' Βρεφ/κού

ΥΒ.Π
Πίνακας Υπογείου Β' Βρεφ/κού

0Β.Π
Πίνακας Ισογείου Β' Βρεφ/κού

1Β.Π
Πίνακας Α Ορόφου Β' Βρεφ/κού

2Β.Π
Πίνακας Β Ορόφου Β' Βρεφ/κού

3Β.Π
Πίνακας Γ Ορόφου Β' Βρεφ/κού

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία

T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

VAM Εναλλάκτης αέρα
0.309 KVA

S
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 3Β

Κ
.2S
,N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.183 KVA

R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 3Β

Ρ.
3T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

3Β
Ρ.

2S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.400 KVA

R
,N

,P
E

A05VV-U 3G1.5
Εφεδρική γραμμή 3Β

Φ
.5S
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας 3Β
Φ

.4S
,N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή 3Β

Φ
.3S
,N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή 3Β

Φ
.2S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

3Β
Φ

.1R
,N

,P
E

J1VV-R 5X6
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κ

1.997 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
VAM Εφεδρεία 2Β

Κ
.1

1

R
,N

,P
E

L = 30 m
A05VV-U 3G2.5

VAM Εναλλάκτης αέρα
0.520 KVA 2Β

Κ
.1

0

T,
N

,P
E

L = 30 m
A05VV-U 3G2.5

VAM Εναλλάκτης αέρα
0.309 KVA

2Β
Κ

.9S
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία 2Β

Κ
.8S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.190 KVA

2Β
Κ

.7R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.119 KVA

2Β
Κ

.6T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.119 KVA

2Β
Κ

.5S
,N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.119 KVA

2Β
Κ

.4R
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.179 KVA

2Β
Κ

.3T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.179 KVA

2Β
Κ

.2S
,N

,P
E

L = 30 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.119 KVA

2Β
Κ

.1R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 2Β

Ρ.
13R
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)

Πλυντήριο πιάτων
1.136 KVA 2Β

Ρ.
12S
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 2Β

Ρ.
11S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G6
Κουζίνα 1φασ.

5.000 KVA 2Β
Ρ.

10T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή

T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 2Β

Ρ.
8T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

R
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

2Β
Ρ.

6T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

S
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

2Β
Ρ.

4R
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

2Β
Ρ.

2S
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

2Β
Ρ.

1R
,N

,P
E

L = 40 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός Εξωτερικός
0.300 KVA

R
,N

,P
E

L = 25 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας
0.300 KVA

2Β
Φ

.9S
,N

,P
E

5x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή 2Β

Φ
.8R
,S

,T
,N

,P
E

5x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή 2Β

Φ
.7R
,S

,T
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 2G1.5

Φωτισμός
0.700 KVA

2Β
Φ

.6T,
N

L = 25 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.550 KVA

2Β
Φ

.5R
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

2Β
Φ

.4S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

2Β
Φ

.3T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.350 KVA

2Β
Φ

.2S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

2Β
Φ

.1R
,N

,P
E

J1VV-R 5G10
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κ

14.52 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G2.5

Πίνακας συναγερμού
0.200 KVA 1Β

Ρ.
15S
,N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G2.5
Rack Ασθενών

1.176 KVA 1Β
Ρ.

14R
,N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G2.5
Rack Ασθενών

1.176 KVA 1Β
Ρ.

13S
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 1Β

Ρ.
12S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Πλυντήριο πιάτων
1.136 KVA

R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή

R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G6
Κουζίνα 1φασ.

5.000 KVA

1Β
Ρ.

9T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 1Β

Ρ.
8T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 1Β

Ρ.
7T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

1Β
Ρ.

6S
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

1Β
Ρ.

5R
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

1Β
Ρ.

4T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.600 KVA

T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

S
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

1Β
Ρ.

1R
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας
0.300 KVA

S
,N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή

S
,N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή 1Β

Φ
.5S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.500 KVA

1Β
Φ

.4R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.600 KVA

1Β
Φ

.3T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

1Β
Φ

.2S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

1Β
Φ

.1R
,N

,P
E

J1VV-R 5G10
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κ

15.61 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Αντλία
1.852 KVA

1T,
N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία 0Β

Λ
.7T,
N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία 0Β

Λ
.6T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.500 KVA

0Β
Λ

.5S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Σιδερωτήριο
1.379 KVA

0Β
Λ

.4R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Στεγνωτήριο
1.379 KVA

0Β
Λ

.3T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Πλυντήριο
1.379 KVA

0Β
Λ

.2S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Πλυντήριο
1.379 KVA

R
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία 0Β

Κ
.4T,
N

,P
E

L = 20 m
J1VV-U 3G2.5

Ανεμιστήρας
0.118 KVA

0Β
Κ

.3S
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία 0Β

Κ
.2S
,N

,P
E

L = 10 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.119 KVA

R
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή

T,
N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή

T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.400 KVA

S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.600 KVA

R
,N

,P
E

L = 15 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας
0.300 KVA

0Β
Φ

.4S
,N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή 0Β

Φ
.3S
,N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή 0Β

Φ
.2S
,N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.600 KVA

R
,N

,P
E

J1VV-R 5X6
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κ

8.785 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

L = 10 m
J1VV-U 3G4

Φόρτιση οχημάτων 1Φ / 3,7kW
3.700 KVA

1S
,N

,P
E

L = 40 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες Υ
Β

Ρ.
2R
,N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες

R
,N

,P
E

L = 50 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας
0.300 KVA Υ

Β
Φ

.7T,
N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή Υ

Β
Φ

.5T,
N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή Υ

Β
Φ

.4T,
N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.100 KVA Υ

Β
Φ

.3T,
N

,P
E

L = 45 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.150 KVA Υ

Β
Φ

.2S
,N

,P
E

L = 65 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.500 KVA Υ

Β
Φ

.1R
,N

,P
E

J1VV-R 5X6
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κ

4.750 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής Εφεδρεία

6T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής Εφεδρεία

5T,
N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής

0.575 KVA

4S
,N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής

0.575 KVA

3R
,N

,P
E

J1VV-U 5G2.5
Εφεδρική γραμμή

2R
,S

,T
,N

,P
E

L = 5 m
A05VV-U 5G4

Θερμοσίφωνας
5.000 KVA

1R
,S

,T
,N

,P
E

L = 0.5 m
J1VV-R 5X6

ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κ
6.027 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

L = 10 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός Φρεατίου
0.200 KVA

3T,
N

,P
E

L = 10 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.200 KVA

2R
,N

,P
E

L = 10 m
A05VV-U 3G1.5
Τροφοδοσία ΠΕ

0.300 KVA

1S
,N

,P
E

J1VV-R 5G4
ΑΠΟ Πίνακας Κίνησης Ανελκ/ρα Β

0.700 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

J1VV-R 5G4
Πίνακας

0.700 KVA

Μ
Β

1R
,S

,T
,N

,P
E

L = 10 m
J1VV-R 5G10

Τροφοδ. Ανελκυστηρα MRL
7.955 KVA

1R
,S

,T
,N

,P
E

J1VV-R 5G10
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κ

8.577 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-R 5G10

Εξωτερική μονάδα   VRV
15.00 KVA

9R
,S

,T
,N

,P
E

J1VV-R 5G10
Εφεδρική γραμμή Πίνακα

8R
,S

,T
,N

,P
E

L = 40 m
J1VV-R 5X6

Πίνακας
1.997 KVA

3Β

R
,S

,T
,N

,P
E

L = 40 m
J1VV-R 5G10

Πίνακας
14.52 KVA

2Β

R
,S

,T
,N

,P
E

L = 35 m
J1VV-R 5G10

Πίνακας
15.61 KVA

R
,S

,T
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-R 5X6

Πίνακας
8.781 KVA

0Β

R
,S

,T
,N

,P
E

L = 40 m
J1VV-R 5X6

Πίνακας
4.750 KVA

Υ
ΒR

,S
,T

,N
,P

E

L = 35 m
J1VV-R 5X6

Πίνακας
6.024 KVA

L = 20 m
J1VV-R 5G10

Πίνακας
8.575 KVA

J1VV-R 3G35+2x16
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας

55.79 KVA

0

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία 1Α

Κ
.1

0

R
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία 1Α

Κ
.9R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

VAM Εναλλάκτης αέρα
0.520 KVA

1Α
Κ

.8T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 1Α

Κ
.7T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.180 KVA

1Α
Κ

.6S
,N

,P
E

L = 5 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.180 KVA

1Α
Κ

.5R
,N

,P
E

L = 10 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.114 KVA

1Α
Κ

.4T,
N

,P
E

L = 10 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.107 KVA

1Α
Κ

.3T,
N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.114 KVA

1Α
Κ

.2S
,N

,P
E

L = 15 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.114 KVA

1Α
Κ

.1R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 1Α

Ρ.
12S
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)

Πλυντήριο πιάτων
1.136 KVA 1Α

Ρ.
11T,

N
,P

E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή

T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G6
Κουζίνα 1φασ.

5.000 KVA

1Α
Ρ.

9R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 1Α

Ρ.
8R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 1Α

Ρ.
7R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

1Α
Ρ.

6S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

1Α
Ρ.

5T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

1Α
Ρ.

1R
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας

R
,N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή

R
,N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.600 KVA

1Α
Φ

.3

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.600 KVA

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

J1VV-R 5G10
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Α' Βρεφ/κ

12.16 KVA

0

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Πίνακας συναγερμού
0.200 KVA 0Α

Ρ.
18R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5
Rack Ασθενών

1.176 KVA 0Α
Ρ.

17S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5
Rack Ασθενών

1.176 KVA 0Α
Ρ.

16R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 0Α

Ρ.
15R
,N

,P
E

L = 35 m
A05VV-U 3G2.5

Πλυντήριο πιάτων
1.136 KVA 0Α

Ρ.
14S
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 0Α

Ρ.
13S
,N

,P
E

L = 35 m
A05VV-U 3G6
Κουζίνα 1φασ.

5.000 KVA 0Α
Ρ.

12T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 0Α

Ρ.
11T,

N
,P

E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή 0Α

Ρ.
10T,

N
,P

E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.600 KVA

0Α
Ρ.

9S
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

0Α
Ρ.

8R
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

0Α
Ρ.

7T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

0Α
Ρ.

6S
,N

,P
E

L = 40 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

0Α
Ρ.

5R
,N

,P
E

L = 35 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.600 KVA

0Α
Ρ.

4T,
N

,P
E

L = 30 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.800 KVA

0Α
Ρ.

3T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

0Α
Ρ.

2S
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

0Α
Ρ.

1R
,N

,P
E

A05VV-U 3G1.5
Φωτισμός Εξωτερικός Εφεδρεία

R
,N

,P
E

L = 35 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός Εξωτερικός
0.500 KVA 0Α

Φ
.1

0

S
,N

,P
E

L = 25 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας
0.300 KVA

T,
N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή

T,
N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή

T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.500 KVA

S
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.450 KVA

0Α
Φ

.5T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.700 KVA

0Α
Φ

.4

L = 30 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.500 KVA

0Α
Φ

.3

L = 30 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.600 KVA

0Α
Φ

.2

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.500 KVA

0Α
Φ

.1

J1VV-R 5G10
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Α' Βρεφ/κ

18.55 KVA

0

L = 10 m
J1VV-U 3G4

Φόρτιση οχημάτων 1Φ / 3,7kW
3.700 KVA

1S
,N

,P
E

J1VV-U 5G2.5
Εφεδρική γραμμή ΥΑ

Κ
.4R
,S

,T
,N

,P
E

J1VV-U 5G2.5
Εφεδρική γραμμή ΥΑ

Κ
.3R
,S

,T
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-U 4G2.5

Ανεμιστήρας Απαγωγής
1.171 KVA

ΥΑ
Κ

.2R
,S

,T
,P

E

L = 30 m
J1VV-U 4G2.5

Ανεμιστήρας Προσαγωγής
0.312 KVA

ΥΑ
Κ

.1R
,S

,T
,P

E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)
Εφεδρεία ΥΑ

Λ
.7T,
N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)
Εφεδρεία

T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.500 KVA

S
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)

Σιδερωτήριο
1.379 KVA

ΥΑ
Λ

.4R
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)

Στεγνωτήριο
1.379 KVA

ΥΑ
Λ

.3T,
N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)

Πλυντήριο
1.379 KVA

ΥΑ
Λ

.2S
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)

Πλυντήριο
1.379 KVA

ΥΑ
Λ

.1R
,N

,P
E

L = 20 m
J1VV-U 3G2.5

Αντλία ακαθάρτων
1.724 KVA

T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή ΥΑ

Ρ.
4T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή ΥΑ

Ρ.
3T,
N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.400 KVA

ΥΑ
Ρ.

2S
,N

,P
E

L = 30 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

R
,N

,P
E

L = 25 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας ΥΑ
Φ

.5T,
N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή ΥΑ

Φ
.4T,
N

,P
E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή

L = 30 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.450 KVA

L = 50 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

J1VV-R 5G10
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Α' Βρεφ/κ

13.89 KVA

0

J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής Εφεδρεία

6T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής Εφεδρεία

5T,
N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής

0.575 KVA

4S
,N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής

0.575 KVA

3R
,N

,P
E

J1VV-U 5G2.5
Εφεδρική γραμμή

L = 5 m
A05VV-U 5G4

Θερμοσίφωνας
5.000 KVA

L = 0.5 m
J1VV-R 5X6

ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Α' Βρεφ/κ
6.027 KVA

0

L = 10 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός Φρεατίου
0.200 KVA

L = 10 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.200 KVA

L = 10 m
A05VV-U 3G1.5
Τροφοδοσία ΠΕ

0.300 KVA

J1VV-R 5G4
ΑΠΟ Πίνακας Κίνησης Ανελκ/ρα Α

0.700 KVA

0

J1VV-R 5G4
Πίνακας

0.700 KVA

L = 10 m
J1VV-R 5G10

Τροφοδ. Ανελκυστηρα MRL
7.955 KVA

1

J1VV-R 5G10
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας  Α' Βρεφ/κ

8.577 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-R 5X16

Εξωτερική μονάδα   VRV
18.50 KVA

7R
,S

,T
,N

,P
E

J1VV-R 5G10
Εφεδρική γραμμή

6R
,S

,T
,N

,P
E

L = 10 m
J1VV-R 5G10

Πίνακας
8.575 KVA

Μ
ΑR

,S
,T

,N
,P

E

L = 30 m
J1VV-R 5G10

Πίνακας
12.16 KVA

R
,S

,T
,N

,P
E

L = 20 m
J1VV-R 5G10

Πίνακας
18.55 KVA

0Α

R
,S

,T
,N

,P
E

L = 20 m
J1VV-R 5G10

Πίνακας
13.88 KVA

ΥΑ

L = 35 m
J1VV-R 5X6

Πίνακας
6.024 KVA

J1VV-R 3G35+2x16
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας

53.80 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρεία Κ

Ε
Κ

.4T,
N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5

VAM Εναλλάκτης αέρα
0.520 KVA

Κ
Ε

Κ
.3S
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή Κ

Ε
Κ

.2S
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Εσωτερική Κλιματιστική
0.255 KVA

Κ
Ε

Κ
.1R
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή Κ

Ε
Ρ.

5T,
N

,P
E

L = 10 m
A05VV-U 3G2.5
Rack Ασθενών

1.176 KVA

Κ
Ε

Ρ.
4S
,N

,P
E

A05VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή Κ

Ε
Ρ.

3S
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή Κ

Ε
Ρ.

2S
,N

,P
E

L = 25 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

R
,N

,P
E

L = 20 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας
0.200 KVA

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή

L = 40 m
A05VV-U 3G1.5
Φωτισμός Δώμα

0.750 KVA

L = 20 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

J1VV-R 5X6
ΑΠΟ Γενικός Πίνακας

3.704 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E

J1VV-U 5G2.5
Εφεδρική γραμμή

5R
,S

,T
,N

,P
E

L = 10 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)

Μπαταρία Πετρελαιοκινητήρα
1.149 KVA

4R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή

3R
,N

,P
E

L = 10 m
5x(H07V-U (UK:6491X) 1X2.5)

Αντλία jokey πυρόσβε
2.644 KVA

L = 10 m
J1VV-R 5G6

Αντλία πυρόσβεσης
13.79 KVA

L = 0.5 m
J1VV-R 5G10

ΑΠΟ Γενικός Πίνακας
17.59 KVA

0R
,S

,T
,N

,P
E
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Αυτόματος Διακόπτης ισχύος διανομής (κλειστού τύπου) με επιλογή 
της ρυθμιζόμενης ηλεκτρονικής προστασίας από υπερένταση και 
βραχυκύκλωμα (απόζευξη στιγμιαία ή με καθυστέρηση)
Αυτόματος Διακόπτης ισχύος διανομής (κλειστού τύπου) με επιλογή 
της ρυθμιζόμενης ηλεκτρονικής προστασίας από υπερένταση και 
βραχυκύκλωμα (απόζευξη στιγμιαία ή με καθυστέρηση) & 
ενσωματωμένη διάταξη ηλεκτρονόμου προστασίας από ρεύμα 
διαρροής προς γη.

1Φ ή 3Φ Μικροαυτόματος Διακόπτης Ράγας Σειράς C (Φωτισμός) & 
Κ (Κίνηση)

Ενδεικτική Λυχνία μετά ασφαλειών

Αυτόματος διακόπτης διαρροής έντασης

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος με θερμικό ηλεκτρονόμο 
υπερέντασης

Μετασχηματιστής ράγας 220VAC/42VAC

Αυτόματος διακόπτης επαναφοράς (ρελέ καστάνιας)

Χρονοδιακόπτης
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Γενικός Πίνακας
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J1VV-R 5G10

Πίνακας Υπογείου Α' Βρεφ/κού

J1VV-R 5G10  Πίνακας Ισογείου Α' Βρεφ/κού

J1VV-R 5G10 Πίνακας Α Ορόφου Α' Βρεφ/κού

J1VV-R 5G10 Α' Βρεφ/κού

J1VV-R 3G35+2x16

Γενικός Πίνακας  Β' Βρεφ/κού

J1VV-R 5G10 Β' Βρεφ/κού

J1VV-R 5X6 Πίνακας Υδρ/σίου Β' Βρεφ/κού

J1VV-R 5X6 Πίνακας Υπογείου Β' Βρεφ/κού

J1VV-R 5X6 Πίνακας Ισογείου Β' Βρεφ/κού

J1VV-R 5G10 Πίνακας Α Ορόφου Β' Βρεφ/κού

J1VV-R 5G10 Πίνακας Β Ορόφου Β' Βρεφ/κού

J1VV-R 5X6 Πίνακας Γ Ορόφου Β' Βρεφ/κού

J1VV-R 5G10Πίνακας Αντλιοστασίου

J1VV-R 5X6Πίνακας Θερμανσης

J1VV-R 5X6Κοινόχρηστης Αίθουσας

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

J1VV-R 3G120+2x70

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας

Πίνακας Κίνησης Ανελκ/ρα

Πίνακας Κίνησης Ανελκ/ρα

kW
h

kWh Τριφασικός Μετρητής Ενέργειας Ράγας

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή Α

Κ
.3S

,N
,P

E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή Α

Κ
.2S

,N
,P

E

L = 40 m
J1VV-U 3G2.5

Ανεμιστήρας
0.918 KVA

Α
Κ

.1R
,N

,P
E

L = 20 m
A05VV-U 3G2.5
Rack Ασθενών

1.176 KVA

Α
Ρ.

8R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή Α

Ρ.
7R
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-U 3G2.5
Γκαραζόπορτα

0.575 KVA

Α
Ρ.

6R
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-U 3G2.5

Αντλία ακαθάρτων
1.724 KVA

Α
Ρ.

5S
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-U 3G2.5

Αντλία ακαθάρτων
1.724 KVA

Α
Ρ.

4T,
N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Εφεδρική γραμμή Α

Ρ.
3T,

N
,P

E

L = 40 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
0.400 KVA

Α
Ρ.

2S
,N

,P
E

L = 40 m
A05VV-U 3G2.5

Ρευματοδότες
1.000 KVA

Α
Ρ.

1R
,N

,P
E

L = 50 m
J1VV-U 3G1.5

Φωτισμός Ανάδειξης
0.500 KVA

ΑΦ
.8T,

N
,P

E

L = 40 m
3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)

Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας
0.300 KVA

ΑΦ
.7T,

N
,P

E

3x(H07V-U (UK:6491X) 1X1.5)
Εφεδρική γραμμή ΑΦ

.6T,
N

,P
E

L = 40 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός Ραμπας
0.450 KVA

ΑΦ
.5S

,N
,P

E

L = 35 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.450 KVA

ΑΦ
.4R

,N
,P

E

L = 40 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.450 KVA

ΑΦ
.3T,

N
,P

E

L = 35 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.450 KVA

ΑΦ
.2S

,N
,P

E

L = 45 m
A05VV-U 3G1.5

Φωτισμός
0.400 KVA

ΑΦ
.1R

,N
,P

E

J1VV-R 5G16
Εφεδρεία 10

R
,S

,T
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-R 5G16

Heat - pump (αντλία θερ.)
19.26 KVA

9R
,S

,T
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-R 5G16

Heat - pump (αντλία θερ.)
21.61 KVA

8R
,S

,T
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-R 5G2.5

Heat - pump (αντλία θερ.)
4.310 KVA

7R
,S

,T
,N

,P
E

J1VV-R 5G10
Εφεδρική γραμμή Πίνακα

6R
,S

,T
,N

,P
E

L = 35 m
J1VV-R 5X6

Πίνακας
3.703 KVA

Κ
ΕR

,S
,T

,N
,P

E

L = 25 m
J1VV-R 5X6

Πίνακας
1.448 KVA

ΛR
,S

,T
,N

,P
E

L = 30 m
J1VV-R 5G10

Πίνακας
17.59 KVA

Α
ΝR

,S
,T

,N
,P

E

L = 5 m
J1VV-R 3G35+2x16

Πίνακας
63.86 KVA

ΓΒ

L = 5 m
J1VV-R 3G35+2x16

Πίνακας
63.19 KVA

ΓΑ

J1VV-R 3G120+2x70

125.6 KVA

0R
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,T
,N

,P
E
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Από Μετρητή ΔΕΔΔΗΕ

kW
h

kW
h

Από Ανιχνευτή Κίνησης

Μόνιμα αναμμένα
(Ώρες Λειτουργίας Βρεφ/κών)

Από Ανιχνευτή Κίνησης

Από Τοπικό Χειριστήριο

Από Τοπικό Χειριστήριο

Από Τοπικό Χειριστήριο

J1VV-U 3G2.5
Hydrobox Εφεδρεία 10

T,
N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5

Hydrobox
0.115 KVA

9S
,N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5

Hydrobox
0.115 KVA

8R
,N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5

Hydrobox
0.115 KVA

7T,
N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5

Hydrobox
0.115 KVA

6S
,N

,P
E

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5

Hydrobox
0.115 KVA

5R
,N

,P
E

J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής Εφεδρεία

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής

0.345 KVA

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής

0.345 KVA

L = 5 m
J1VV-U 3G2.5
Κυκλοφορητής

0.345 KVA

L = 0.5 m
J1VV-R 5X6

ΑΠΟ Γενικός Πίνακας
1.448 KVA
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