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ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία 

Υπογραφή/Σφραγίδα υπηρεσίας 

Τίτλος σχεδίου

Φάση μελέτης

Κλίμακα

Αριθμός σχεδίου

Μελετητές Έργου

Κλείδα

Θέση Έργου

Έργο

Κύριος Έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΥΡΑΦΗ
Αρχιτέκτων μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

IOYNΙΟΣ 2022

Στατική μελέτη

Μηχανολογική μελέτη
ΣΤYΛΙANΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τοπογραφική μελέτη ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υπογραφή/Σφραγίδα μηχανικού 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΙΣΧΥΣΑΠΟΔΟΣΗ

(W)

ΘΕΡΜIKH

(mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
W x H x D

kW

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ

LG

A/Θ 01

ΑΠΟΔΟΣΗ

(W)

ΨΥΚΤΙΚΗ

A/Θ 02
67200 67200 1.240 × 1,690 × 760Pel=18.80 KW ARUΜ240LΤΕ5

1.240 × 1,690 × 760Pel=16.76 KW ARUΜ220LΤΕ561600 61600

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
W x H x D

520 x 1.080 x 330

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

INDOOR UNIT

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ

LG

ARNH08GK3A21Ø, 220V, 60W

Δ.Δ.

16T


